Kymen Ympadristolaboratorio Oy

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski

Tutkimustodistus 2021-6861 1(1)
TALOUSVESITUTKIMUS

02.12.2021

Miechikkilin kunta

Keskustie 6 Lo
49700 MIEHIKKALA

Niytetiedot Niyte

Nayte otettu

Saapunut laboratorioon
Tutkimus alkoi
Tutkimus valmis

Yhteyshenkil

6861-1: Néytteenottoaika: 7.40

Maksaja

Miehikkéldn kunta
E:003701626750

PL 940

00026 BASWARE

Talousvesi

24.11.2021 Niytteenottaja
24.11.2021 Néytteenoton syy
24.11.2021 Niytteenottopiste
29.11.2021

O
FINAS

Fiertah de it Saivice
T064 (EN ISOREC 17025)

Keijo Kataikko
Jatkuva valvonta
Kunnan varasto

Riikka P&ntinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)

Analyysi 6861-1 Yksikko Menetelmi
Talousvesi
Kunnan varasto
pH . 8.0 SFS 3021:1979
Sameus L <0,2 FNU SFS-EN ISO 7027-1:2016
Sdhksnjohtokyky, 25 °C " 121,8 pSfem SFS-EN 27888:1994,
lampotilakompensointi 25 °C
Vari L <25 mg PY/l SFS-EN ISO 7887:2012 Method D
Rauta " <30 pg/l FAAS, SES 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani L <10 pg/l FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Kokonaispesédkeluku (22 °C, 68 h) * arv. 2 pmy/ml EN SO 6222:1999
Escherichia coli * 0 pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit ¥ 1) pmy/100m} Colilert - SFS-EN-1SO 9308-2:2014
Maku Ei makua Sisdinen menetelmé, ETS
Haju Ei huom. Sisainen menetelmd, ETS

Arv. arvio, < pienempi Kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmé

Lausunto

ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Ve

Riikka P6ntinen
Kemisti (FM)

Tutkittu vesindyte tdyttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset

Analyysitulokset piiteviit ainoastaan analysoiduille ndytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Kemialli analyysien mittausepdvarmuudet toimitetaan pyydettiessd. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettdvéi lupa.

Kymen Ympiéristdlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ympadristolaboratorio Oy

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski

Tutkimustodistus 2021-5249 1(1)
TALOUSVESITUTKIMUS

01.10.2021

Maksaja 4]
Miehikkiiléin kunta Miehikkildn kunta E!Mﬁmﬁ
E:003701626750 T0§4 (EN ISOMIEC 17025)

Keskustie 6 L PL 940
49700 MIEHIKKALA 00026 BASWARE
Niytetiedot = Niyte Talousvesi

Néyte otettu 15.09.2021 Niytteenottaja Kari Uutela

Saapunut laboratorioon  15.09.2021 Niytteenoton syy  Jatkuva valvonta

Tutkimus alkoi 15.09.2021 Niytteenottopiste  Kunila

Tutkimus valmis 23.09.2021

Yhteyshenkils Riikka Péntinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 5249-1 Yksikks Menetelmi

Talousvesi
Kunila
pH . 6,9 SFS$ 3021:1979
Sameus ¥ < 0’2 FHLI SFS-EN ISO 7027-1:2016
Sﬁhkénjohtokyky, 25 °C . 72,8 uS/cm SFS-EN 27888:1994, lampotilakompensointi
25°C

Vari * <2,5 mg Pyl SFS-EN ISO 7887:2012
Rauta . <30 pgll FAAS, SFS 3044:1980, SES 3047:1980
Mangaani * <10 pg/l FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048;1982
Kokonaispesdkeluku (22 °C, 68 h) y ] pmy/ml EN IS0 6222:1999
Escherichia coli 1z 0 pmy/100m| Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit * 0 pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Maku Ei makua Sisdinen menetelmé, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelma, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

* FINAS-akkreditoitu menetelma

Lausunto

ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Riikka Pdntinen
Kemisti (FM)

Tutkittu vesiniyte tdyttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset

Analyysitulokset piitevit ainoastaan analysoiduille néytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Feminllisten analyysien mitnmepivarmuudel woimitctaan pyydettiessd Anabyvsitodistuksen san kopdoidn vain kokemasn, bMuises tapnukesesa kopsomaiin on gryydetiivi lupa

Kymen Ympiristolaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ympadristolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-4021 1(2)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 04.08.2021
Maksaja ©
Miehikkilin kunta Miehikkildn kunta F M/~
E003 701 626750 T054 (EN ISOMIEC 17026)
Keskustie 6 PL 940
49700 MIEHIKKALA 00026 BASWARE
Niytetiedot Niyte Talousvesi
Néyte otettu 21.07.2021 Néiytteenottaja Keijo Kataikko
Saapunut laboratorioon ~ 21.07.2021 Niytteenoton syy  Jaksottainen seuranta
Tutkimus alkoi 21.07.2021 Niytteenottopiste ~ Salo-Miehikkéldn koulu
Tutkimus valmis 04.08.2021
Yhteyshenkilo Riikka Pdntinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Niytteenottoaika klo 7.00
Analyysi 4021-1 4021-2 Yksikks Menetelméd
Talousvesi Talousvesi
juoksutettu Jjuoksuttamaton
Salo-Miehikkil#n Salo-Miehikkélin
koulu koulu
Fluoridi . 0,60 mg/l IC, SFS-EN 1SO 10304-1:2009
pH . 7.2 SFS 3021:1979
Sameus L ”.,-I" FML) SFS-EN ISO 7027-1:2016
Sahkénjohtokyky, 25 °C ® 128,2 uS/em SFS-EN 27888:1994,
lampotilakompensointi 25 °C
Viri . <25 mg Pl SFS-EN ISO 7887:2012
Typpl, nitraatti- ® < 0,5 mgN/l IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Nitraatti * <1 mgNO3/l IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Nitriitti . <0,10 mgNO2/A IC, SFS-EN 18O 10304-1:2009
Ammonium ¥ < 0,007 mgNH4/1 Fotom., SFS 3032:1976
Rauta * <130 ugl FAAS, SFS 3044:1980, SFS
3047:1980
Arseeni 7 0.1 oy SFS-EN 1SO 11885:2009;
SFS-EN ISO 17294-2:2016
Elohopea 1} <0.13 g/l SFS-EN 1483:2007
Kadmium 2} 0.05 ng/l SFS-ENISO 11885:2009;
2 i SFS-EN ISO 17294-2:2016
Kromi 2) <0.05 pd] SFS-EN ISO 11885:2009;
] SFS-EN ISO 17294-2:2016
Kupari i | 0.012 mg! SFS-EN ISO 11885:2009;
’ SFS-EN ISO 17294-2:2016
Lyijy 2) 0.2 pgl SFS-EN ISO 11885:2009;
SFS-EN ISO 17294-2:2016
Nikkeli ) 0.2 | SFS-EN ISO 11885:2009;
SFS-EN ISO 17294-2:2016
Mangaani " < 10 pgi FAAS, SFS 3044:1980, SFS
3048:1982
Escherichia coli y 0 pmy/100ml  Colilert - SFS-EN-1SO
9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit * ] pmy/100ml  Colilert - SFS-EN-ISO
9308-2:2014
Suolistoperdiset enterokokit * 0 pmy/100ml  SFS- EN ISO 7899-2:2000

Analyysitulokset pétevilt ainoastaan analysoiduille naytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Kemiallisten analyysien mittausepivarmuudet toimitetaan pyydettiessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettavé lupa.

Kymen Ympiristolaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi



Kymen Ymparistolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-4021 2(2)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 04.08.2021
Maku Ei makua Sisdinen menetelma, ETS
Haju Ei huom. Siséinen menetelmé, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

* FINAS-akkreditoitu menetetmi

1)=Alihankinta: SGS, Kotka, T156, FINAS-akkreditoitu menetelmi
2)=Alihankinta: MetropoliLab, (T058), Finas-akkreditoitu menetelmi

Lausunto Tutkitut vesindytteet tayttavit tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut
laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

—
Aleksi Laine
Laboratoriopédllikks (FM kemia)

Analyysitulokset patevit ainoastaan analysoiduille ndytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Kemiallisten analyysien mittausepivarmuudet toimitetaan pyydettiessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettiva I,

Kymen Ympiristdlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ymparistélaboratorio Oy

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski

Tutkimustodistus 2021-4022 HED)

TALOUSVESITUTKIMUS 03.08.2021

Miehikkalin kunta

Keskustie 6
49700 MIEHIKKALA

Niytetiedot Niayte
Niyte otettu
Saapunut laboratorioon
Tutkimus alkoi
Tutkimus valmis
Yhteyshenkilo

Niytteenottoaika klo 7.50

Maksaja

Michikkélin kunta FINAS
E:003701626750 T064 (EN ISO/IEC 17026)
PL 940

00026 BASWARE

Verkostovesi

21.07.2021 Niytteenottaja Kari Uutela

21.07.2021 Néiytteenoton syy  Jatkuva valvonta

21.07.2021 Néytteenottopiste  Koulukeskus

02.08.2021

Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)

Analyysi 4022-1 Yksikka Menetelmi
Verkostovesi
Koulukeskus
pH * 7.9 SFS 3021:1979
Sameus ' <0,2 FHLI SFS-EN [SO 7027-1:2016
Sahkonjohtokyky, 25 °C s 114,4 pS/em SFS-EN 27888:1994,
lampétilakompensointi 25 °C
Viri . < 2.5 mg P/l SFS-EN 1SO 7887:2012
Rauta . <30 ng/l FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani . <10 pg/t FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Kokonaispesdkeluku (22 °C, 68 h) * arv. 3 pmy/ml ENISO 6222:1999
Escherichia coli ’ 0 pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit ha 0 pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Maku Ei makua Sisdinen menetelma, ETS
Haju Ei huom. Sissinen menetelmd, ETS
Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmi
Lausunto Tutkittu vesindyte tayttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset

ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

I

Aleksi Laine

Laboratoriopéillikkod (FM kemia)

Analyysitulokset piteviit ainoastaan analysoiduille nédytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Kemiallisten analyysien mittausepivarmuudet toimitetaan pyydettiessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettava lupa.

Kymen Ympiristtlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ympadristélaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-2677 1(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 03.06.2021
Maksaja
Miehikk:ilin kunta Miehikkldn kunta E_,I!}!,,,,,&ﬁ
E:003701626750 TOG4 (EN {SONEC 17025)
Keskustie 6 PL 940
49700 MIEHIKKALA 00026 BASWARE
Niytetiedot Néyte Verkostovesi
Niyte otettu 26.05.2021 Néytteenottaja Keijo Kataikko
Saapunut laboratorioon  26.05.2021 Niytteenoton syy  Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi 26.05.2021 Niytteenottopiste ~ Seurakuntatalo
Tutkimus valmis 31.05.2021
Yhteyshenkils Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)

2677-1: Naytteenottoaika: klo 7.45

Analyysi 2677-1 Yksikko Menetelma
Verkostovesi
Seurakuntatalo
pH v 7.9 SFS 3021:1979
Sameus * <0,2 FNLI SFS-EN 1SO 7027-1:2016
S’cihk('injohtokyky, 25 °C B 118,4 uS/em §§§CEN 27888:1994, lampotilakompensointi
Véri . < 2:5 mg Pv/l SFS-EN 1SO 78872012
Ammonium * < 0,007 mgNH4/ Fotom., SFS 3032:1976
Rauta . <30 pg/l FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani ¥ <10 pe/! FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Kokonaispesikeluku (22 °C, 68 h) 4 arv. 1 pmy/ml EN IS0 6222:1999
Escherichia coli * 0 pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit ¥ Iy pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Maku Ei makua Sissinen menetelms, ETS
i i Sisdinen menetelmd, ETS
Haju Ei huom.
Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmé
Lausunto Tutkittu vesindyte tiyttda tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset

ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Riikka Pontinen
Kemisti (FM)

Analyysitubokset pateviit ainaastann analysolduille nayiteille. Akkrediloint of koske lansuntos
Keminllisten analiysien outassepdvarmaudet toimisetaon poydeithessi Analyysivodianiksen son kopivida voin kokonann, Munssa apauksesss kugioinitiin on pryvdetiva lupa

Kymen Ympiristolaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ymparistolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-1515 1(3)
Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 28.05.2021
Maksaja L4
Miehikkilin kunta Miehikkaldn kunta E!!}!hmﬁﬁ
E003701 626750 TO54 (EN ISO/IEC 17025)
Keskustie 6 PL 940
49700 MIEHIKKALA 00026 BASWARE
Niiytetiedot Niyte Talousvesi
Niyte otettu 31.03.2021 Néytteenottaja Asiakas
Saapunut laboratorioon  31.03.2021 Naytteenoton syy  Jaksottainen seuranta
Tutkimus alkoi 31.03.2021
Tutkimus valmis 27.05.2021

Yhteyshenkilo

Néytteenottoaika: 9.00

Riikka Péntinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)

Analyysi 1515-1 1515-2 Yksikkd Menetelmi
Talousvesi Talousvesi
Perikasarin korjaamo Perikasarin
korjaamo,
juoksuttamaton
COD(Mn) * <1 mg/l SFS 3036:1981
Fluoridi * 0,52 mg/] IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Kloridi . 2.5 mg/l IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
pH o 7.9 SFS 3021:1979
Sameus ’ <0,2 FNU SFS-EN IS0 7027-1:2016
Sulfaatti ¥ 4.8 mg/l IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Sahkonjohtokyky, 25 °C . 121,2 uS/cm SFS-EN 27888:1994,
lampétilakompensointi 25 °C
Viri i3 <25 mg Pl SFS-EN [SO 7887:2012
Nitraatti ¥ 1 mgNO3/l IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Nitriitti " <0,10 mgNO2/I IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Nitriitti " <0,005 mg/1 Fotom., SFS 3029:1976
Ammonium " < 0,007 mgNH4/I Fotom., SFS 3032:1976
Rauta ¥ <30 pg/l FAAS, SFS 3044:1980, SFS
3047:1980
Elohopea L4 0.05 pg/l Sis.men. ISO 5666:1999 ja
’ standardiin SFS-EN 1SO
17852:2008, CVAFS
Natrium * 20 mg/l FAAS, SFS 3017:1982, SFS
3044:1980
Alumiini k)] 24 ug/l SFS-EN ISO 11885:2009; SFS-EN
ISO 17294-2:2016
Antimoni )] <1 g/l SFS-EN ISO 11885:2009; SFS-EN
ISO 17294-2:2016
Arseeni k)] < 0.1 ng/l SFS-EN ISO 11885:2009; SFS-EN
’ 1SO 17294-2:2016
Boori 3 <0,03 mg/| SFS-EN ISO 11885:2009; SFS-EN
ISO 17294-2:2016
Kadmium 3 <0,02 g/l SFS-EN ISO 11885:2009; SFS-EN

Analyysitulokset péatevit ainoastaan analysoiduille niytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa,

ISO 17294-2:2016

Kemiallisten analyysien mittausepdvarmuudet toimitetaan pyydettiessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettéva lupa.
Kymen Ympiéristolaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ympadristélaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-1515 2(3)
Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 28.05.2021
Analyysi 1515-1 1515-2 Yksikko Menetelmé
Talousvesi Talousvesi
Perdkasarin korjaamo Perikasarin
korjaamo,
juoksuttamaton
Kromi 3 < 0,05 ug/l SFS-EN ISO 11885:2009; SFS-EN
’ 1SO 17294-2:2016
i 1 mg/l SFS-EN ISO 11885;2009; SFS-EN
upary 02000y 1SO 17294-2:2016
i 3 < ug/l SFS-EN 1SO 11885:2009; SFS-EN
Ly } 01 1SO 17294-2:2016
Nikkeli 3 0.1 pg/l SFS-EN ISO 11885:2009; SFS-EN
i 1SO 17294-2:2016
Seleeni k1] <05 ng/l SFS-EN ISO 11885:2009; SFS-EN
’ 1SO 17294-2:2016
i 3 ng/l SFS-EN ISO 11885:2009; SFS-EN
- G0 1SO 17294-2:2016
Mangaani L/ <10 ug/l FAAS, SFS 3044:1980, SFS
3048:1982
Radon = 47 Bg/l Sisdinen menetelmd, Radek
MKGB-01
Trihalometaanit yhteensé ng/l SFS-EN ISO 15680:2004 mod.
- Trihalometaanit yhteensd 3} <2,0 ng/l SFS-EN ISO 15680:2004 mod.
- Bromoformi 3) <0,5 ng/l SFS-EN IS0 15680:2004 mod.
- Bromidikloorimetaani 3} <0,5 pg/l SFS-EN ISO 15680:2004 mod.
- Dibromikloorimetaani 3) <0,5 ug/l SFS-EN ISO 15680:2004 mod.
- Kloroformi 3) <0,5 ug/l SFS-EN 130 15680:2004 mod.
PAH pe/l 1SO/TS 28581:2012
- Bentso(a)pyreeni 3 <0,0015 ng/l ISO/TS 28581:2012
- Bentso(b)fluoranteeni 3 <0,010 pg/l ISO/TS 285812012
- Bentso(ghi)peryleeni kj < 0,002 ng/! ISO/TS 28581:2012
- Bentso(k)fluoranteeni 3} <0,010 pe/l ISO/TS 28581:2012
- Indeno(1,2,3cd)pyreeni 3) <0,0075 ug/l ISO/TS 28581:2012
-PAH4 3 <0,1 ng/l ISO/TS 28581:2012
Torjunta-aineet pg/l 1SO/TS 285812012 mod.+sis.
SPE-LCM
- Torjunta-aineet yhteensd 3} <0,5 e/l ISSOfT SC 33581 22012 mod.+sis.
PE-L
GC+LC
- Tutkit’[ujen 1} a7 ] Laskettu kpl m#réd
torjunta-aineiden lkm
Viitteellinen annos 2) <0.02 mSv/vuosi STM:n asetuksen (1352/2015)
’ mukaan
Syanidi, kokonais- £} <5 pg/t SFS-EN 1SO 14403-2:2012, SFS
’ 5747:1992
Kokonaispesdkeluku . ] pmy/ml EN 1SO 6222:1999
(22°C, 68 h)
Escherichia coli ¥ 0 pmy/100ml  Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit * 0 pmy/100ml  Colilert - SFS-EN-I1SO 9308-2:2014
Suolistoperdiset enterokokit = 0 pmy/100ml  SFS- EN ISO 7899-2:2000

Analyysitulokset pétevit ainoastaan analysoiduille ndytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Kemialtlisten analyysien mittausepavarmuudet toimitetaan pyyd

& Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettéivi lupa.

Kymen Ympiristolaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ympaéristélaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-1515 3(3)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 28.05.2021
Analyysi 1515-1 1515-2 Yksikkd Menetelmi
Talousvesi Talousvesi
Perikasarin korjaamo Periikasarin
korjaamo,
juoksuttamaton

haku Ei makua Sis#inen menetelm4, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelm4, ETS
Esikasittely Tehty Mirkapoltto

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

* FINAS-akkreditoitu menetelmi

1)=Alihankinta: MetropoliLab

2)=Alihankinta: Séteilyturvakeskus

3)=Alihankinta: MetropoliLab, (T058), Finas-akkreditoitu menetelméi

Lausunto Tutkitut vesindytteet tayttivit tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut
laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

%Mé %\
Riikka Pontinen
Kemisti (FM)

Analyysitulokset pitevit ainoastaan analysoiduille néytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Keminllisten snalyyaion mittsusepiysmmuudet pprmietaan pyyveettiiessi, Annbyysilodistuksen sa kopioida ven kokonasn. Musissa lapauksessa kopiointiin on pyydeitivi fupa

Kymen YmpiristSlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




C) MetropoliLab

TESTAUSSELOSTE 2021-7387 1(4)
Vesi 21.04.2021
Tilaaja {@g
1508124-5 .
Kymen Ympéristélaboratorio Oy (vesinaytteet) K
[A]
FINAS
Patosillantie 2 m:llmnml
45700 Kuusankoski
Néytetiedot Néyte Talousvesi
Néyte otettu 31.03.2021 Kellonaika 12.19
Vastaanotettu 07.04.2021 Kellonaika 10.20
Tutkimus alkoi 07.04.2021 Naytteenoton Tilaustutkimus
syy
Ndytteen ottaja Tilaajan toimesta
Viite 1515
7387-1: 1515-1 naytteestd myds Boori
Analyysi Menetelmé 7387-1 |7387-2 |Yksikkd |Epé-
Talousvesi | Talousvesi varmuus
1515-1 1515-2 -t
Syanidi, kokonais-, CN * |SFS-EN ISO 14403-2:2012, |<5 pall 20
SFS 5747:1992
Alumiini, Al * |SFS-ENI1SO 17294-2:2016 |24 pgll 25
Antimoni, Sb * |SFS-ENISO 17294-2:2016 |<1 pgfl 20
Arseeni, As * |SFS-EN SO 17294-2:2016 |[<0,1 pa/l 20
Boori, B * |SFS-EN ISO 11885:2009 <30 pgfl 20
Kadmium, Cd * |SFS-EN ISO 17294-2:2016 |<0,02 pgfl 15
Kromi, Cr * |SFS-EN ISO 17294-2:2016 |< 0,05 pgl 15
Kupari, Cu * | SFS-EN ISO 17294-2:2016 6,7 pgl 20
Lyijy, Pb * | SFS-EN ISO 17294-2:2016 <01 pgfl 20
Nikkeli, Ni * | SFS-EN ISO 17294-2:2016 0,1 P/l 25
Seleeni, Se * [SFS-EN ISO 17294-2:2016 |<0,5 Pl 25
Uraani, U * [SFS-EN ISO 17294-2:2016 0,10 g/l 15
Haihtuvat org. yhd. (VOC} ISO 20595:2018
- 1,1,1-Trikloorietaani * <0,5 pgfl 30
- 1,1,1,2-Tetrakloorietaani * __1<0,5 g/l 30
- 1,1,2,2-Tetrakloorietaani = <2 pgfl 50
- 1,1,2-Trikloorietaani * <0,5 [Tl 20
- 1,1-Dikloorietaani 5 <05 pgfl 30
__-1,1-Dikloorieteeni " <1,0 1 gl 25
- 1,2,3-Triklooribentseeni * <0,1 ugll 30
- 1,2,3-Triklooripropaani . <0,5 pall 20
- 1,2 4-Triklooribentseeni * <0,1 pall 30
- 1,2-Diklooribentseeni " < 0,09 pall 30
- 1,2-Dikloorietaani " <0,3 pall 30
- 1,2-Dikloorieteeni cis . <05 pgll 30
- 1,2-Dikloorieteeni trans ’ <05 pall 40
- 1,2-Diklooripropaani . <05 pall 30
- 1,3,5-Triklooribentseeni X < 0,1 padl 30

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Téma
testausseloste on hyvaksytty séhkéisesti ja on pateva ilman allekirjoitusta.

Postiosolte Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro

metropolilab@metropolilab.fi  http://www.metropolilab.fi F123400568
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Vesi 21.04.2021
- 1,3-Diklooribentseeni ’ <0,1 ugf 30
- 1,3-Diklooripropaani i <0,5 pgfl 30
- 1,3-Diklooripropeeni cis % <0,1 paf 50
- 1,3-Diklooripropeeni trans ¥ <0,1 pa/l 50
- 1,4-Diklooribentseeni * <01 ug/l 30
- 2-Kloorieteenivinyylieetteri » <0,5 ug/l 30
- 2-Klooritolueeni ’ <0,5 pall 30
- 4-Klooritolueeni ' <0,56 pgll 30
- Bromibentseeni » <0,5 pgll 30
- Bromidikloorimetaani T <0,5 pgll 30
- Bromoformi * <0,5 pa/l 20
- Dibromikloorimetaani b <0,5 pg/l 20
- Dikloorimetaani i <05 pall 40
- Klooribentseeni ' <0,1 pall 20
- Kloroformi i <0,5 pall 30
- Tetrakloorieteeni " <05 pall 30
- Tetrakloorimetaani iy <05 pgll 30
- Trikloorieteeni ' <05 pa/l 30
- Trikloorifluorimetaani " <1 pa/l 30
- Vinyylikloridi 5 < 0,09 pag/| 30
- 1,2,3-Trimetyylibentseeni i <1 pa/l 30
- 1,2,4-Trimetyylibentseeni ” <1 pgfl 30
- 1,2-Ksyleeni ¥ <0,5 pal 20
-1,3-ja 1,4-Ksyleeni ’ <0,5 pg/l 20
- 1,3,5-Trimetyylibentseeni ’ <1 pafl 30
- Bentseeni ’ <01 pafl 30
- Butyylibentseeni * <1 pafl 30
- Etyylibentseeni " <0,3 pa/l 20
- iso-Propyylibentseeni I <1 pgfl 30
- Naftaleeni 3 <0,5 pg/l 25
- n-Propyylibentseeni A <1 pgfl 30
- p-iso-Propyylitolueeni ‘ <1 pafl 30
- sec-Butyylibentseeni i <1 ugfl 30
- Styreeni * <0,56 uafl 20
- tert-Butyylibentseeni b <1 ugfl 30
- Tolueeni " <0,5 uall 20
- 1-Hekseeni 2 < 0,001 mg/l 40
- 1-Okteeni 2 < 0,001 mg/| 40
- Dekaani ? <1 pg/l 30
- Pentaani i <0,5 pg/l 40
- DIPE " <0,5 g/l 30
- ETBE i <0,5 pa/l 30
- MEK i <5 pa/l 40
- MIBK " <0,5 pg/l 30
- MTBE i <0,5 Hg/l 40
- TAEE * <0,5 Hg/l 30
- TAME i <0,5 pa/l 30
- TBA (t-Butanoli} * < 0,003 mg/| 40

PAH-maaritys ISO/TS 28581.2012

- PAH-yhdisteet yhteensé <0,1 pall
- Naftaleeni * < 0,020 pall 30
- 2-Metyylinaftaleeni d < 0,020 gl 30
- 1-Metyylinaftaleeni i) < 0,020 pa/l 40
- Bifenyyli " < 0,020 pg/!l (30

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille néytteille.

Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Tama
testausseloste on hyvaksytty sdhkdisesti ja on pateva ilman allekirjoitusta.

Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki

Puhelin
+358 10 391 350

metropolilab@metropolilab.fi  http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus

2340056
Alv. Nro

-8

F123400568




() MetropoliLab

TESTAUSSELOSTE 2021-7387 3(4)

Vesi 21.04.2021
- 2,6-Dimetyylinaftaleeni " < 0,020 pa/l 30
- Asenaftyleeni " <0,010 pa/l 30
- Asenafteeni X <0,010 pgll 30
- 2,3,5-Trimetyylinaftaleeni % < 0,010 pall 30
= Fluoreeni * <0,010 pgfl 40
- Fenantreeni ! <0,020 Lol 30
- Antraseeni ‘ < 0,020 pall 30
- 1-Metyylifenantreeni ¥ < 0,020 pa/| 30
- Fluoranteeni . < 0,020 pa/l 30
- Pyreeni " < 0,010 pa/l 30
- Bentso(a)antraseeni " < (0,010 payl 30
- Kryseeni * < (0,010 pafl 30
- Bentso(b)fluoranteeni " <0,0075 pg/l 30
- Bentso(k)fluoranteeni N <0,0075 pafl 30
- Bentso(e)pyreeni ks <0,010 el 30
- Bentso(a)pyreeni & <(,0015 pa/l 30
- Peryleeni ki < 0,010 pafl 30
- Indeno(1,2,3-cd)pyreeni " < 0,0075 pafl 30
- Dibentso(a,h)antraseeni " < 0,010 pafl 30
- Bentso(ghi)peryleeni " < (,0008 pafl 30

Torjunta-aineet GC: ISO/TS 28581:2012
- Alakloori " <0,010 pafl 40
- Aldriini " <5 ng/l 30
-DDD " <10 ng/l 30
- DDE i <10 ng/t 30
-DDT " <10 ng/l 30
- Dieldriini " <5 ng/ 30
- Endosulfaani sulfaatti G < 0,0005 ug 30
- Endosulfaani, alfa- = < 0,0005 uafl 30
- Endosulfaani, beta- a < 0,0005 ug 30
- Endriini = < 0,005 Lol 40
- Heksakloori-1,3-butadieeni G <10 ng/| 30
- Heksaklooribentseeni ks <10 ng/l 40
- Heksakloorisykloheksaani, = <2 ng/l 30
HCH

- Heptakloori g <10 ng/l 30
- Heptaklooriepoksidi endo trans | * <0,010 gl 30
- Heptaklooriepoksidi exo cis ki <0,010 Hall 30
- Isodriini & < 0,005 pafl 30
- Klordaani, cis- 2 <10 ng/l 30
- Klordaani, oksy- b <10 ng/l 30
- Klordaani, trans- b <0,010 Jist] 30
- Klorfenvinfossi ' <0,010 gl 30
- Klormefossi b <0,010 pag!l 30
- Klorpyrifossi 2 <0,010 gl 40
- Kvintotseeni p < 0,010 pa/l 30
- Lindaani ' <10 ng/l 30
- Mireksi . < 0,010 pall 30
- Pentaklooribentseeni = <10 ng/l 30
- Terbutryyni " < 0,006 pg| 30
- Trifluraliini " <0,010 pgfl 30

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille naytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Tama
testausseloste on hyvaksytty sahkdisesti ja on péteva ilman allekirjoitusta.

Postlosolite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro

metropolilab@metropolilab.fi  http://www.metropolilab.fi F123400568
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Vesi 21.04.2021
Torjunta-aineet LC: Sisdinen
SPE-UHPLC-MS/MS

-24-D . < 0,01 Hafl 30
- Atratsiini " < 0,003 ol 30
- Atsinfossi-metyyli " <0,1 pafl 40
- 2,6-diklooribentsamidi(BAM)  [* < 0,02 Pl 30
- Bentatsoni " <0,05 Pl 30
- Bitertanoli " <0,05 ugfl 40
- Bromasiili " < 0,02 pall 30
- Desetyyli-atratsiini(DEA) " < 0,01 pall 30
- DEDIA < 0,05 Hafl 30
-DEET " < 0,01 pafl 40
- Deisopropyyli-atratsiini(DIA) i <0,03 Pyl 40
- Diflubentsuroni " < 0,01 pgll 40
- Diklorproppi " < 0,02 pafl 30
- Dimetoaatti r < 0,05 ug/l 30
- Diuroni " < 0,05 pa/l 30
- Fenmedifaami " < 0,03 pg/l 30
- Fluatsifoppi-P-butyyli " < 0,05 pgfl 30
- Fluatsinami y < 0,03 pal 30
- Heksatsinoni i < 0,003 el 30
- Isoproturoni i <0,02 pgfl 30
- Kinometionaatti ( < 0,02 pg/l 30
- Linuroni ' < 0,02 pg/l 30
- Malationi g < 0,05 pgfl 30
- MCPA 4 <20 ngfl 40
- Mekoproppi (MCPP) " <20 ngfl 30
- Metalaksyyli " <0,02 pgfl 30
- Metamitroni ‘ < 0,02 pafl 30
- Metatsaklori ¥ < 0,01 g 30
- Metributsiini " < 0,01 g/l 30
- Penkonatsoli " < 0,02 pa/l 30
- Pirimikarbi " < 0,01 pafl 40
- Propatsiini " < 0,01 pall 30
- Simatsiini " < 0,005 pall 30
- Sulfoteppi ‘ < 0,05 pall 40
- Terbutylatsiini " < 0,003 pafl 30
- Terbutylatsiini desetyyli < 0,01 pall 30
- Triadimefoni " < 0,02 pall 30
- Triasulfuroni ] < 0,01 padl 30

* = Akkreditoitu menetelma
Yhteyshenkild Kahelin Hanna, 010 3913 434, kemisti

Tiedoksi tulokset@kymlab.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset patevét ainoastaan analysoiduille naytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Tama
testausseloste on hyvaksytty séhkdisesti ja on pateva ilman allekirjoitusta.

Postlosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro

metropolilab@metropolilab.fi  http://iwww.metropolilab.fi F123400568
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Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 18.02.2021
Maksaja &
Miehikkiilin kunta Miehikkéldn kunta .F....IaN.......Ag‘§
E00370 ] 626750 T054 (EN ISO/IEC 17025)
Keskustie 6 ] PL 940
49700 MIEHIKKALA 00026 BASWARE
Niytetiedot Niyte Talousvesi
Niyte otettu 03.02.2021 Niytteenottaja Kari Uutela
Saapunut laboratorioon  03.02.2021 Néytteenoton syy  Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi 03.02.2021 Niytteenottopiste  Muurikkalan
kyldpalvelukeskus
Tutkimus valmis 15.02.2021 Néytteenottoaika  klo 6.00
Yhteyshenkils Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 537-1 Yksikko Menetelma
Talousvesi
Muurikkalan
kyldpalvelukeskus
pH . 7,0 SFS 3021:1979
Sameus ' 0,9 FNU SFS-EN 1SO 7027-1:2016
Sahkoénjohtokyky, 25 °C " 109,8 uS/cm SFS-EN27888:1994,
lampotilakompensointi 25 °C
Viri * <25 mg P/l SFS-EN 1SO 7887:2012
Raula + <130 pgl FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani * <10 ug/l FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Kokonaispesikeluku (22 °C, 68 h) " arv. 1 pmy/mi ENISO 6222:1999
Escherichia coli * 0 pmy/100mi Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit L] 0 pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Maku Ei makua Sisdinen menetelmd, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelma, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelma

Lausunto Tutkittu vesiniyte tiyttad tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Eero Aspberg
Laboratoriopadllikks

Amalyysetulokset phtevit pinaastaon analysoidulle nfytteille. Akkrediomi ed koske lausuntan
Femiallisten analyvsien mirtsasepdvarmmuldet toimisetnn pyydeiticsss, Avalyyanodistokaen san kopsasla voin kakonnan, Misssn wpauksessa kopioimin on pyydeiav bupo

Kymen Ympiristdlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi
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Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 18.02.2021
. &%
Maksaja L
Miehikkiliin kunta Miehikkaldn kunta FINAS
EOO37O 1 626750 T054 (EN ISOMIEC 17025)
Keskustie 6 PL 940
49700 MIEHIKKALA 00026 BASWARE
Naytetiedot Niyte Talousvesi
Niyte otettu 03.02.2021 Niytteenottaja Keijo Kataikko
Saapunut laboratorioon  03.02.2021 Niytteenoton syy  Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi 03.02.2021 Niytteenottopiste ~ As Oy Salomuurikkala
Tutkimus valmis 15.02.2021 Niytteenottoaika  klo 7.12
Yhteyshenkild Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 536-1 Yhsikkd Menetelméi
Talousvesi
As Oy
Salomuurikkala
pH . ] SFS 3021:1979
Sameus . 0.2 FNL SFS-EN I1SO 7027-1:2016
Séhkonjohtokyky, 25 °C Lt 132,6 pS/em SFS-EN 27888:1994,
lampotilakompensointi 25 °C
Viari * <25 mg P SFS-EN ISO 7887:2012
Ammonium o < 0,007 mig M H4 Fotom., SFS 3032:1976
Raula . <10 ngfl FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani . =10 gl FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Escherichia coli . i pmy/100m! Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolilnuotoiset bakteerit - |:|. pmy/lOOml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Maku Ei makua Sisainen menetelmé, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelmé, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmi

Lausunto Tutkittu vesindyte tiyttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

“A A

Eero Aspberg
Laboratoriop#allikko

Analyysitulokset pitevit ainoastaan analysoiduille naytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Kenniallisten analyyeien mittaisepavarnmudst ioimitetaan pyydentiesss Aumlyyssodistiksen san kopioida vain kekonpmn, Muussa tnpaisseessa kequotntion o fyydeiiiva lisgan

Kymen Ympiristdlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi
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Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 18.02.2021
g %

Maksaja ;
Miehikkiiléin kunta Miehikkildn kunta LI L DT

EOO3 70 1 626750 T064 (EN ISONIEC 17025)
Keskustie 6 PL 940
49700 MIEHIKKALA 00026 BASWARE
Naytetiedot Niyte Talousvesi

Néyte otettu

Saapunut laboratorioon
Tutkimus alkoi
Tutkimus valmis

03.02.2021 Niytteenottaja

03.02.2021 Néytteenoton syy
03.02.2021 Niytteenottopiste
15.02.2021 Néytteenottoaika

Keijo Kataikko

Jatkuva valvonta
Eldinlddkédrin vastaanotto
klo 7.50

Yhteyshenkild Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 538-1 Yhksikki Menetelmé
Talousvesi
Eldinlidkérin
vastaanotto
pH v 7.5 SFS 3021:1979
Sameus v <0,2 FML SFS-EN ISO 7027-1:2016
Sihkdnjohtokyky, 25 °C ¥ 114,1 uS/em SFS-EN 27888:1994,
lampotilakompensointi 25 °C
Viri & <25 mg P/l SFS-EN ISO 7887:2012
Rauta . <30 ugl FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani s < 10 ] FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Kokonaispesédkeluku (22 °C, 68 h) B ] pmy/mi EN 180 6222:1999
Escherichia coli x 0 pmy/100m! Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit * 0 pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Maku Ei makua Sissinen menetelm4, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelma, ETS
Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmé
Lausunto Tutkittu vesindyte tayttid tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
Y Y Y)

ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

s
Eero Aspberg
Laboratoriopdallikko

Analyysitulokset pétevit ainoastaan analysoiduille niytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
FKemiallisten analyyaies inittascpdvarmuaedal touniictan pyydeitiesss, Aonlyysitedistuksen san kopsrida vain kokonaan, Muussn apaukscssa kopiomtion an pyydettivi lupa

Kymen Y mpiristdlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




