Kymen Ympadristolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2023-6631 1(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 07.12.2023
Maksaja &
Miehikkédlan kunta .

Miehikkalin kunta E:003701626750 FINAS

Keskustie 6 Lo PL 940 TO54 (EN ISONEC 17025)

49700 MIEHIKKALA 00026 BASWARE

Niytetiedot Niyte Verkostovesi

Nayte otettu

Saapunut laboratorioon
Tutkimus alkoi
Tutkimus valmis

29.11.2023 klo 7.30 Néytteenottaja

29.11.2023 Niytteenoton syy
29.11.2023 Néytteenottopiste
04.12.2023

Keijo Kataikko

Jatkuva valvonta (V1)

Michikkaldn
kunnanvirasto

Yhteyshenkilo Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM
]
Analyysi 6631-1 Yksikko Menetelma
Verkostovesi
Miehikkélan kunnanvirasto
pH : 7,2 SFS 3021:1979
Sameus . <0,2 FNU SFS-EN ISO 7027-1:2016
Sahkonjohtokyky ¥ 94,4 pS/cm SFS-EN 27888:1994,
lampétilakompensointi 25 °C
Viri » <25 mg P/l SFS-EN ISO 7887:2012 Method D
Rauta, Fe * 0,41 pg/l ICP-OES, SFS-EN ISO 11885:2009
Mangaani, Mn . <0,7 pg/l ICP-OES, SFS-EN ISO 11885:2009
Kokonaispesikeluku (22 °C, 68 h) 1} 0 pmy/ml SFS EN ISO 6222:1999
Escherichia coli 1} 0 mpn/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit 1) 0 mpn/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Suolistoperiiset enterokokit 1 0 pmy/100m! SFS-EN IS0 7899-2:2000
Maku Ei makua Sisdinen menetelma, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelmi, ETS

< pienempi kuin, * FINAS-akkreditoitu menetelmd, 1) Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelmi

Lausunto

laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

l._,!/.éf

Aleksi Laine

Laboratoriopaillikké (FM kemia)

Analyysitulokset piitevit ainoastaan analysoiduille niiytteille.,
Kemiallisten anabyysien mifinusepsvarmmudet lopmitetaan pyydettiesss. Analyysitodistuksen son kopisids van kokenaan, Muussa tnpaiikscgss kopivimiin oo pyydeliavi lupa

Tutkittu vesindyte tayttid tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut

Kymen Ympéristolaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ymparistolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2023-6495 1(2)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 07.12.2023
Maksaja
Miehikkéldn kunta LA
Miehikkiliin kunta E:003701626750 FINAS
Keskustie 6 PL 940 T054 (EN ISO/EC 17025)
49700 MIEHIKKALA 00026 BASWARE
Niytetiedot Niyte Talousvesi
Niyte otettu 22.11.2023 klo 7.10 Naytteenottaja Keijo Kataikko
Saapunut laboratorioon ~ 22.11.2023 Niytteenoton syy  Jaksottainen seuranta (V2)
Tutkimus alkoi 22.11.2023 Niytteenottopiste  Salo-Miehikkaldn koulu
Tutkimus valmis 01.12.2023
Yhteyshenkilo Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 6495-1 6495-2 Yhsikkd Menetelmi
Talousvesi Talousvesi
Juoksutettu ndyte Juoksuttamaton niyte
Salo-Miehikkéldn Salo-Miehikkildn
koulu koulu
Fluoridi * 0,57 gl IC, SFS-EN 1SO 10304-1:2009
pH * 7,4 SFS 3021:1979
Sameus * 1.1 FHLI SFS-EN SO 7027-1:2016
Sahkonjohtokyky # 131.7 uS/cm SFS-EN 27888:1994,
> lampétilakompensointi 25 °C
Vari ¥ <25 mg Pt/l SFS-EN ISO 7887:2012
i Method D
Typpi’ nitraatti- * <0,5 mgMi IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Nitraatti * <1 mgNO3/1 IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Arseeni As . L 3, |J_|’.".."| ICP—OES, SFS-EN ISO
’ 11885:2009
Kadmium. Cd v <02 pg/l ICP-OES, SFS-EN IS0
g ! 11885:2009
Kromi. Cr * <08 pal ICP-OES, SFS-EN ISO
? 11885:2009
Kupari Cu " 0.0082 gl ICP-OES, SFS-EN ISO
! ’ 11885:2009
Rauta. Fe * 4.7 pgl ICP-OES, SFS-EN ISO
’ : 11885:2009
Mangaani Mn e 3"1} gl ICP-QES, SFS-EN ISO
4 11885:2009
Nikkeli, Ni x o ] ICP-OES, SFS-EN 1SO
’ 11885:2009
Lyijy, Pb " <2 ! ICP-OES, SFS-EN 1SO
’ 11885:2009
Nitriitti * <0,10 mgNO2/I IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Amn’lonium " < 0,007 mgNH4/l Fotom., SFS 3032:1976
Elohopea, Hg * < 0,04 pre] Sis.men. per. ISO 5666:1999 ja
’ ’ SFS-EN SO 17852:2008,
CVAFS
Escherichia coli 1 0 mpr/100ml  Colilert - SFS-EN-ISO
9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit 1 0 mpr/100m! Colilert - SFS-EN-ISO
9308-2:2014
Suolistoperiiset enterokokit 1} ] pmy/100ml  SFS-EN ISO 7899-2:2000

Analyysitulokset patevit ainoastaan analysoiduille naytteille.
Kemiallisten analyysien mittausepidvarmuudet toimitetaan pyydettiessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettivi lupa

Kymen Ympdristdlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSK]I, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi



Kymen Ympadristolaboratorio Oy

Tutkimustodistus 2023-6495 2(2)
Patosillantic 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 07.12.2023
Maku Ei makua Sisdinen menetelmi, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelmd, ETS
Esikasittely Tehty Miirkdpoltto
Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

* FINAS-akkreditoitu menetelmi
1)=Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelmi

Lausunto Tutkitut vesindytteet tayttdvit tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut
laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).
l_/i:'_,,_—-"
Aleksi Laine
Laboratoriopdallikké (FM kemia)
Analyysituloksct pitevit ainoastaan analysoiduille naytteille.
Kemiallisten analyysien mittause

pévarmuudet toimitetaan pyydettiessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettivi lupa.

Kymen Ympiristolaboratorio Oy, Patosillantic 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ympaéristolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2023-5644 1(1)
Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 09.11.2023

Maksaja o
Miehikkilin kunta Miehikkilan kunta !
E:003701626750 FINAS

Fimih Accradilalion Servca

Keskustie 6 PL 940 T054 (EN ISQ/IEC 17025)
49700 MIEHIKKALA 00026 BASWARE
Niiytetiedot Niyte Talousvesi

Niyte otettu 11.10.2023 Naytteenottaja Arto Hostikka

Saapunut laboratorioon  11.10.2023 Naytteenoton syy  Jatkuva valvonta

Tutkimus alkoi 11.10.2023 Naytteenottopiste  Koulukeskus

Tutkimus valmis 19.10.2023

Yhteyshenkilo Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)

Laboratorion lisdtieto: Alihankinta-laboratorion virheen vuoksi enterokokkien analyysi jadnyt tekematta.

5644-1: Niytteenottoaika: 7.30

Analyysi 5644-1 Yksikkd Menetelmi

Talousvesi

Koulukeskus
pH * 7.3 SFS 3021:1979
Sameus " 0.3 ENU SFS-EN ISO 7027-1:2016
Sahkonjohtokyky A 94.6 psfcm SFS-EN 27888:1994,

i limpotilakompensointi 25 °C
Viri " <25 mg Pt/ SFS-EN ISO 7887:2012 Method D
Rauta, Fe # <0.3 g/l #ICP-OES, SFS-EN ISO 11885:2009
2 >

Mangaani, Mn v <0,7 g/l #ICP-OES, SFS-EN 1SO 11885:2009
Kokonaispesédkeluku (22 °C, 68 h) 1} 3 pmy/ml SFS EN ISO 6222:1999
Escherichia coli 1} 0 mpn/100m]l  Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit 1) 0 pmy/100ml  SFS3016:2011
Maku Ei makua Sisainen menctelmd, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelmd, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelméi
1)=Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelma

Lausunto Tutkittu vesindyte tdyttad tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Lp@-n ' j@n.%&z PN

Anja Hagman
Laboratorioinsindori (DI)

Analyysitulokset pitevit ainoastaan analysoiduille niytteille.
Eerniallisten analyysicn mittaasepivarmmudet lounifctaan pyydeitdesss. Analyysitodistulsen san kopicida vain kokorann, Muussa apauksessa kopointiin on pyvdediivi lupa

Kymen Ympéristdlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ymparistélaboratorio Oy Tutkimustodistus 2023-5037 1(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 06.10.2023
Maksaja
Miehikkalin kunta Miehikkildn kunta
E:003701626750 FINAS
Keskustie 6 - = PL 940 1054 (EN ISO/EC 17025)
49700 MIEHIKKALA 00026 BASWARE
Niytetiedot Niyte Talousvesi
Niyte otettu 13.09.2023 Néytteenottaja Keijo Kataikko
Saapunut laboratorioon  13.09.2023 Niytteenoton syy  Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi 13.09.2023 Niytteenottopiste  Uutela, Koivulantie 17
Tutkimus valmis 19.09.2023
Yhteyshenkilo Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)

5037-1: Naytteenottoaika: 8.30

Analyysi 5037-1 Yksikké Menetelma
Talousvesi
Uutela, Koivulantie 17
pH =] 7.4 SES 3021:1979
Sameus ; <0,2 FMLI SFS-EN ISO 7027-1:2016
Sahkonjohtokyky . 126,2 pSfem SFS-EN 27888:1994,
limpatilakompensointi 25 °C
Vari 2 <2,5 mg Pl SFS-EN ISO 7887:2012 Method D
Rauta, Fe . 0,99 pg/l #ICP-OES, SFS-EN ISO 11885:2009
Mangaani, Mn " 0,78 ug/ #ICP-OES, SFS-EN ISO 11885:2009
Kokonaispesékeluku (22 °C, 68 h) | 4 pmy/ml SFS EN IS0 6222:1999
Escherichia coli 1) ] mpn/100ml  Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit 1) 0 mpn/100ml  Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Suo]istoperéiset enterokokit ] 0 pmy/100m]  SFS-EN ISO 7899-2:2000
Maku Ei makua Sisdinen menetelmi, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelmi, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelma
1)=Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelmi

Lausunto Tutkittu vesindyte tdyttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

T : 2 7
Diiike A

Riikka Pontinen
Kemisti (FM)

Analyysitulokset piitevit ainoastaan analysoiduille néytteille. Akkreditointi ci koske lausuntoa.
Kemiallisten analyysicn mittausepévannuudet toimitetaan pyydettiicssa. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettéivi lupa.

Kymen Ympaéristélaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ympaéristolaboratorio Oy

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski

Miehikkaldn kunta

Keskustie 6

49700 MIEHIKKALA

Niytetiedot

Niyte

Niyte otettu

Saapunut laboratorioon
Tutkimus alkoi
Tutkimus valmis

Tutkimustodistus 2023-4461 1(1)
TALOUSVESITUTKIMUS 31.08.2023
Maksaja
Miehikkalan kunta

E:003701626750
PL 940

00026 BASWARE

Talousvesi
16.08.2023
16.08.2023
16.08.2023
30.08.2023

FIN

AS

Vsninh Rrerithanin s £

T054 (EN ISONEC 17025}

Néytteenottaja Arto Hostikka
Niytteenoton syy  Jatkuva valvonta
Niyticenottopiste  Seurakuntatalo
Niyttecnottoaika  klo 8.00

Yhteyshenkilo Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)

Analyysi ) 4461-1 Yksikkd Menetelmi . 9
Talousvesi
— Seurakuntatalo
pH L 7.9 SFS 3021:1979
Sameus L <0,2 FRU SFS-EN IS0 7027-1:2016
Sahkonjohtokyky G 115,7 pSfem SFS-EN 27888:1994,
lampatilakompensointi 25 °C

Viri * <2,5 g Vit SFS-EN 1SO 7887:2012 Method D
Rauta, Fe 4 0,52 ppit #1CP-OES, SFS-EN IS0 11885:2009
Mangaani, Mn \ <0,7 gl MCP-OES, SFS-EN 150 11885:2009
Kokonaispesikeluku (22 °C, 68 h) 1y i pmy/mi SFS EN IS0 6222:1999
Escherichia colt 1) s mpn/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakleerit 1) 1} mpn/100m!  Colilert - SFS-IN-ISO 9308-2:2014
Suolistoperiiset enterokokit 1} ] pmy/100ml  SFS-EN 1SO 7899-2:2000
Maku Ei makua Sisainen menetelmi, ETS
Haju <1 huom. Sisitinen menetelmi, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmi
)=Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelmi

Lausunto

Tutkittu vesindyte tdyttda tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

// o :
ilile
Riikka Pontinen
Kemisti (FM)

Analyysituloksct pitevit ainoastaan analysoiduille niyttcille. Akkreditointi ¢i koske lausuntoa.
Kemialtisten analyysien mittausepévarmuudet toimitetaan pyydettiiessa. Analyysitadistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopivintiin on pyydettavi Tupa.

Kymen Ympiristélaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.{i



Kymen Ympaéristolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2023-2594 1(1)
Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 31.05.2023
Maksaja
Miehikkédlan kunta
Michikkilin kunta E:003701626750 FINAS
Keskustie 6 PL 940 T054 (EN ISOHEC 17025}

49700 MIEHIKKALA

00026 BASWARE

Niytetiedot Niyte Talousvesi

Néyte otettu 24.05.2023 klo 7.00 Niytteenottaja Keijo Kataikko

Saapunut laboratorioon  24.05.2023 Niytteenoton syy  Jatkuva valvonta (V1)

Tutkimus alkoi 24.05.2023 Niytteenottopiste  As Oy Salomuurikkala

Tutkimus valmis 31.05.2023

Yhteyshenkild Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 2594-1 Yksikkd Menetelma

Talousvesi
As Oy Salomuurikkala
pH " 7.8 SFS 3021:1979
Sameus ¥ 0,4 FNU SFS-EN ISO 7027-1:2016
Sahkonjohtokyky, 25 °C . 131,8 pSfem SFS-EN 27888:1994,
lampotilakompensointi 25 °C

Viri . <25 mg Pt/] SFS-EN IS0 7887:2012 Method D
Rauta, Fe " 3,7 g/l ICP-OES, SFS-EN ISO 11885:2009
Mangaani, Mn * Bl ngfl ICP-QES, SFS-EN ISO 11885:2009
Ammonium . < 0,007 mgNH4/| Fotom., SFS 3032:1976
Escherichia coli Iy 0 mpn/100m! Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit 1 0 mpn/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Maku Ei makua Sisdinen menetelma, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelma, ETS

< pienempi kuin, ¥ FINAS-akkreditoitu menetelind, 1) Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelmi

Lausunto

ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Ll

Aleksi Laine

Laboratoriopaallikk6 (FM kemia)

Analyysituloksct patevit ainoastaan analysoiduille niytteille. Akkreditointi ¢i koske lausuntoa.

Tutkittu vesindyte tdyttaa tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset

Kemiallisten analyysien mittausepdvarmuudet toimitetaan pyydettaessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettiavi lupa.

Kymen Ympiristdlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSK], puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ymparistolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2023-1489 1(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 21.04.2023
Maksaja
Miehikk&lan kunta 3
Miehikkilin kunta E:003701626750 E!Nﬁ.ﬁ
Keskustie 6 L. PL 940 T054 (EN 1SO/IEC 17025)
49700 MIEHIKKALA 00026 BASWARE
Niytetiedot Néyte Talousvesi
Néyte otettu 29.03.2023 klo 8.35 Niytteenottaja Keijo Kataikko
Saapunut laboratorioon  29.03.2023 Niytteenoton syy  Jatkuva valvonta (V1)
Tutkimus alkoi 29.03.2023 Niytteenottopiste  Muurikkalan
Tutkimus valmis 18.04.2023 kyldpalvelukeskus
Yhteyshenkilo Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 1489-1 Yksikkd Menetelmé
Talousvesi
Muurikkalan kylépalvelukeskus
pH B 83 SFS 30211979
Sameus . <02 FNU SFS-EN 1SO 7027-1:2016
Sihkdnjohtokyky, 25 °C ’ 141,2 uSfem SFS-EN 27888:1994,
lampotilakompensointi 25 °C
i . <25 mg PVl SFS-EN 1SO 7887:2012 Method D
Rauta, Fe . <03 ng/! ICP-OES, SFS-EN ISO 11885:2009
Mangaani, Mn : 0,71 ne/l ICP-OES, SFS-EN 1SO 11885:2009
Kokonaispesidkeluku (22 °C, 68 h) 1 ] pmy/mt SFS EN 180 6222:1999
Escherichia coli I) i} mpn/100m!  Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit i) 0 mpn/100ml  Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Maku FEi makua Sisdinen menetelmd, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelma, ETS

* FINAS-akkreditoitu menetelmi, 1) Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelmi

Lausunto Tutkittu vesindyte tdyttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

u/ £

Aleksi Laine
Laboratoriopééllikké (FM kemia)

Analyysitulokset pétevit ainoastaan analysoiduille ndytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Kemiallisten analyysien mittausepévannuudet toimitetaan pyydettéessa. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydetti

Kymen Ympdéristdlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi

v liigia




Kymen Ymparistolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2023-982 1(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 10.03.2023
Maksaja

Miehikkilin kunta Miehikkéldn kunta

Keskustie 6
49700 MIEHIKKALA

Niytetiedot Niyte

Néyte otettu

Saapunut laboratorioon

Tutkimus alkoi

Tutkimus valmis

Yhteyshenkil&

982-1: Néytteenottoaika: 8.45

E:003701626750

PL 940

00026 BASWARE

Talousvesi
01.03.2023
01.03.2023
01.03.2023
09.03.2023

Néytteenottaja

Néytteenoton syy
Niytteenottopiste

Firminh Azcroditatian Sarvice
T054 (EN ISO/IEC 17025)

Hannu Saaristo
Jatkuva valvonta
Kunnan varasto

Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)

Analyysi 082-1 Yksikks Menetelnd
Talousvesi
Kunnan varasto
pH o 7.5 SFS 3021:1979
Sameus » <0,2 FNU SFS-EN ISO 7027-1:2016
Sahkonjohtokyky, 25 °C " 112,3 pS/em SFS-EN 27888:1994,
lampétilakompensointi 25 °C
Viri * <25 mg Pt SFS-EN ISO 7887:2012 Method D
Rauta, Fe * 0,75 pg/l #ICP-OES, SFS-EN 1SO 11885:2009
Mangaani, Mn * <07 ug #ICP-OES, SFS-EN ISO 11885:2009
Kokonaispesdkeluku (22 °C, 68 h) 1} 0 pmy/ml SFS ENI80 6222:1999
Escherichia coli 1} 0 mpn/100ml  Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit 1) 0 mpn/100m1 Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Maku Ei makua Sisdinen menetelmé, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelma, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

* FINAS-akkreditoitu menetelmi

I)=Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelméi

Lausunto

ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Riikka Pontinen

Kemisti (FM)

Tutkittu vesindyte tdyttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset

Analyysitulokset pitevit ainoastaan analysoiduille niytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Kemiallisten analyysien mittausepéivarmuudet toimitetaan pyydetté

4. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettévi lupa.

Kymen Ympiristdlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




